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El siguiente trabajo de final de grado trata de abordar el diseño de 
una instalación eléctrica mediante energía solar para el autoconsumo de 
una vivienda aislada. Para elaborar el diseño se estudian las diferentes 
alternativas posibles para las características requeridas por el usuario, 
procediendo posteriormente a la realización de los cálculos técnicos 
precisos y diseño de las distintas partes de la instalación para la ejecución 
de la misma. También se elaborará un exhaustivo presupuesto y un 
estudio de viabilidad para el diseño propuesto.  
Para todo ello, se cuenta con la comprensión del funcionamiento 
de cada una de las partes que conforman la instalación solar fotovoltaica 
de autoabastecimiento así como de sus componentes, y se determinará 
todo aplicando la normativa vigente (BOE del 6 de abril de 2019).  
 
 Resum 
El següent treball de final de grau tracta d'abordar el disseny 
d'una instal·lació elèctrica per mitjà d'energia solar per a l'autoconsum 
d'una vivenda aïllada. Per a elaborar el disseny s'estudien les diferents 
alternatives possibles per a les característiques requerides per l'usuari, 
procedint posteriorment a la realització dels càlculs tècnics precisos i 
disseny de les distintes parts de la instal·lació per a l'execució de la 
mateixa. També s'elaborarà un exhaustiu pressupost i un estudi de 
viabilitat per al disseny proposat.  
Per a tot això, es compta amb la comprenssió del funcionament de 
cada una de les parts que conformen la instal·lació solar fotovoltaica 
d'autoabastiment així com dels seus components, i es determinarà tot 
aplicant la normativa vigent (BOE del 6 d'abril de 2019).  
 
 Summary 
The following final grade work tries to approach the design of an 
electrical installation by means of solar energy for the self-consumption 
of an isolated house. In order to elaborate the design the different possible 
alternatives for the characteristics required by the user are studied, 
proceeding later to the accomplishment of the precise technical 
calculations and design of the different parts of the installation for the 
execution of the same one. An exhaustive budget and a feasibility study 
for the proposed design will also be prepared.  
For all this, we will have an understanding of the operation of each 
of the parts that make up the self-supplying solar photovoltaic 
installation as well as its components, and everything will be determined 
by applying the regulations in force (BOE of 6 April 2019). 
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Con el siguiente proyecto se pretende realizar el planteamiento y desarrollo de una 
instalación solar fotovoltaica de obra nueva. Con este fin se realizará un estudio sobre la 
rentabilidad económica que supondría implantar una instalación fotovoltaica en una 
vivienda unifamiliar.  
 
El documento resultante justificará de manera matemática y medioambiental el diseño de 
la instalación, también se adoptará en todo momento la normativa vigente: El reglamento 
eléctrico de baja tension (REBT) y el Nuevo Real Decreto 244/2019 (reune las condiciones 
técnicas, administrativas y económicas para el autoconsumo de energía eléctrica).  Para 
ello se aplicaran los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo del grado para estudiar 
cual es el problema que se va a resolver y la forma más viable de solucionarlo. 
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
La realización de este estudio viene regido principalmente por un factor económico, este 
tipo de instalaciones suponen una alta rentabilidad y ahorro a lo largo de la vida útil de la 
misma.  
 
Al factor económico hay que incluir el factor medioambiental. El uso de este tipo de 
energías logra la reducción del suso de los recursos limitados que la Tierra ofrece, por ello 
es importante fomentar y concienciar a la población del uso de energías renovables. 
 
3. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 
La energía proveniente del sol puede ser utilizada mediante transformación directa para 
obtener energía eléctrica para el consumo individual o para la conexión a las redes 
generales de distribución, también se usa para convertir térmicamente la temperatura de 
un fluido. Esta energía es recibida por el planeta en forma de radiación solar, dicha 
radiación puede ser: directa, difusa o de albedo (tamién llamada reflejada).  
 
Esta manera de obtener energía es una de las alternativas más frecuentes en España al so 
de combustibles fósiles potencialmente contaminantes, ya que el consumo energético 
actual está estrechamente vinculado en gran parte a la generación de energía de estos 
carburantes nocivos. Esto es debido a que la explotación del recurso solar resulta 
inagotable además de ser inofensivo para el medio ambiente.  
 
3.1. Energía solar en España 
  
España debido a su localización es una de las zonas de Europa con más horas de sol al año, 
por ello, en 2008 fue uno de los países con mayor potencia solar fotovoltaica instalada a 
nivel mundial. Esto, favorece a la autosuficiencia energética del pais ya que se reduce la 
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Por ello, este pais ha avanzado mucho en cuanto a sistema de desarroyo, instalación y 
aprovechamiento de la energía solar se refiere. Esto hizo destacar a España como uno de 
los paises pioneros a nivel mundial en I+D+I en energía solar.  
 
A pesar de ello, debido principalmente a las diferentes regulaciones a lo largo de los años 
lastraron el impulso de la energía solar fotovoltaica en este país. A continuación se observa 
el siguiente grafico en la Tabla 1: Potencia instalada (Sistema Eléctrico Nacional), donde se puede 
observar un ascenso considerable los años anteriores a 2008, a partir de dicha fecha, se 
observa un descenso agresivo debida a la legislación aprobada ese mismo año.  
 
 
Tabla 1: Potencia instalada (Sistema Eléctrico Nacional) 
 
Sin embargo, a pesar de presentar una buena localización y por tanto, una alta 
rentabilidad generar este tipo de energía, tal y como se puede observar en la Ilustración 1: 
Energía Renobale sobre la producción total no es España quien lidera el ranking en cuanto a 
paises europeos con mayor potencia instalada. 
 
 
Ilustración 1: Energía Renobale sobre la producción total 
 
 






En la actualidad, con la implantación de la nueva legislación de 2019 se pretende impulsar 
de nuevo el uso de esta fuente de energía renovable.  
 
El CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas) 
mediante el proyecto ADRASE facilita los datos de radiación solar a largo plazo en España. 
En la Ilustración 2: Grafica radiación solar en España se observa que la mayor radiación se 
concentra en las provincias de Huelva, Sevilla, Málaga y Almeria, siendo trambien 
destacables la provincia de Alicante, Murcia y Albacete entre otras. 
 
 
Ilustración 2: Grafica radiación solar en España 
Por ultimo, en la Tabla 2: Autoconsumo por Comunidad autónoma y Potencia instalada se observa 
la potencia instalada por comunidades autonomas del pais y el número total de 




Tabla 2: Autoconsumo por Comunidad autónoma y Potencia instalada 
En España debido a su geolocalización, sus características demográficas y de radiación 
solar es un lugar idóneo para promover el uso de las energías renovables, y en particular 
la energía solar fotovoltaica.  
 
 




3.2. Tipos de instalaciones fotovoltaicas 
 
La energía solar pertenece a un sistema directo de conversión donde los fotones de la 
radiacón solar interactuan directamente sobre los electrones de la célula solar en la 
superficie de ésta para dar lugar al efecto fotoeléctrico que da lugar a la corriente eléctrica.  
 
Según la aplicación que se le quiera dar a la instalación eléctrica se podrá dimensionar 
para obtener energía de los modos DC, AC o ambos. Las aplicaciones principales son: 
Electrificación rural (viviendas fuera del alcance de las líneas eléctricas de distribución, de 
fin de semana, refugios de montaña…), aplicaciones agrícolas y ganaderas (iluminación de 
graneros o invernaderos, bombeo de agua, sistemas de riego, electrificación de cercas….), 
comunicaciones (alimentación de repetidores de radio, telefonicos y de TV, alimentacion de 
sistemas telefonicos rurales….) y señalización (iluminación de vallas publicitarias, 
radiofaros, radiobalizas, señalización en autopistas, … ).  
 
Este tipo de instalaciones estan clasificadas principalmente en tres versiones según su 
estructura y utilización:  
 
3.2.1. Instalaciones aisladas de la red 
 
Son las que estan destinadas a la obtención de la energía sin tener ningún punto de 
conexión con las redes públicas de distribución de energía para inyectar en ellas corriente. 
A su vez se dividen en dos clases que son: Instalaciones centralizadas e Instalaciones 
descentralizadas. La Ilustración 3: Diagramade bloques de una instalación aislada muestra el 
diagrama de bloques de una instalación aislada.  
 
 
Ilustración 3: Diagramade bloques de una instalación aislada 
3.2.2. Instalaciones con conexión a red 
 
A este tipo corresponden las instalaciones que están conectadas a la red publica de 
distribución para dos posibles finalidades: venta de la totalidad de energía generada o 
venta de la energía eléctrica sobrante con respecto a la necesidad del lugar de generación.  
La estructura es tal como se muestra en el Ilustración 4: Diagrama de bloques de una instalación 








Ilustración 4: Diagrama de bloques de una instalación con conexión a red 
 
3.2.3. Instalaciones híbridas 
 
Se consideran híbridas a las insalaciones cuya finalidad es obtener electricidad para la 
misma aplicación mediante dos fuentes feneradodras diferentes, en este caso eólica y solar, 
para reducir la depemdemcoa de las condiciones atmosféricas y de franjas horarias del sol. 
El diagrama de bloques de este tipo de instalación quedaría tal y como se observa en la 
Ilustración 5: Diagrama de bloques de una instalación híbrida. 
 
 
Ilustración 5: Diagrama de bloques de una instalación híbrida 
 
3.3. Componentes de la instalación 
 
Según las características y del papel que desempeña la instalación, ésta se puede componer 
de los siguientes elementos: 
 
3.3.1.  Paneles fotovoltaicos 
 
Se denominan paneles solares ( Ilustración 6: Panel fotovoltaico) a unos módulos compuestos 
por un conjunto de celulas capaces de transformar la energía proveniente de la radiación 
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solar (luz) en electricidad. Cada célula fotovoltaica está formada por dos semiconductos de 
silicio, de los cuales, uno consta de menos electrones de valencia que silicio llamada P y el 
otro semiconducto con mas electrones que átomos de silicio llamada N.  
 
 
Ilustración 6: Panel fotovoltaico 
 
El funcionamiento de estas celdas trata de a medida que impacta la energía recibida por 
la radiación solar produce una serie de cargas positivas y negativos generando un campo 
eléctrico con la capacidad suficiente para poder generar electricidad. Los fotones de la 
fuente luminosa inciden sobre la capa P e interactuan con el material, liberando electrones 
de los átomos de silicio. Éstos en movimiento atraviesan la capa del semiconductor, creando 
una diferencia de potencial entre las capas N y P, produciendo así electricidad. Dicha 
electricidad generada por los paneles se transforma en corriente continua (DC).  
 
El rendimiento de estas placas esta directamente condicionado a la orientación y la 
inclinacion de las placas con respecto al horizonte y el sol. Sin embargo, el montaje de estas 
placas suele ser sobre un soporte fijo ya que esto supone un ahorro relevante en cuanto a 
su mantenimiento.  
 
Existen dos maneras de conectar las celulas y los paneles entre si según la tensión e 
intensidad que se requiera en el diseño de la instalación fotovoltaica. Estas fomas son: en 
serie ( Ilustración 7: Conexión serie) y en paralelo ( Ilustración 8: Conexión paralelo). 
 
 
Ilustración 7: Conexión serie 
 
 




Ilustración 8: Conexión paralelo 
Para la eleción de los paneles disponemos de una amplia variedad ya que cada fabricante 
tiene una gama distinta de potencias. Dichas potencias pueden moverse desde los 50W de 
pico a los 310W de pico. El proveedor nos proporciona las características específicas de la 
placa indicando su funcionamiento mediante una curva I-V que recoje los posibles puntos 
de trabajo bajo unas condiciones de la radiación y la temperatura determinadas.  
 
3.3.2.  Inversor 
 
La función del inversor (Ilustración 9: Inversor) es convertir la energía eléctrica en la corriente 
continua (DC) que los receptores solares suministran a la instalación eléctrica en corriente 
alterna (AC) para el consumo que realizarán los dispositivos incluidos en la instalación.  
 
 
Ilustración 9: Inversor 
Los valores de la tensión de entrada al inversor dependerán de la tensión de la instalación 
(normalmente serán: 12 V, 24V o 48V). Ésta siempre será corriente contínua.  Sin embargo, 
la tensión de salida serán 230V de corriente alterna.  
 
A la hora de calcular la instalación hay que tener muy encuenta el rendimiento del 
inversor, éste tiene que estar entre el 91% y el 95%. 
Hay que tener especialmente en consideración la energía que se va a utilizar de manera 
simultánea en la instalación, para definir correctamente la potencia del inversor y que la 
instalación no se vea afectada.  
 
3.3.3.  Regulador 
 
La función del regulador (Ilustración 10: Regulador) es controlar de manera ininterrumpida 
el estado de la carga de las baterías así como gestionar la intensidad de carga de las 
mismas. Con esto se pretende solucionar problemas como la sobrecarga cuando está al 
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máximo de su capacidad y evirat la descarga de las baterías hacia los modulos cuando la 
radiación que incide sobre las placas es nula o casi inexistente, asi como evitar superar la 
profundidad de descarga máxima de las mismas.  
 
 
Ilustración 10: Regulador 
La tensión de trabajo y la intensidad máxima son las características principales que 
definen el regulador. En cuanto a diseño se refiere, se tomará la tensión de la instalación 
como la tensión de trabajo, y dentro de la intensidad máxima que puede soportar la 
instalación se diferenciara entre la intensidad máxima de entrada (viene dada por la 
intensidad que proporcionan las placas solares) y la intensidad máxima de salida. 
 
3.3.4.  Estructura soporte 
 
Los paneles solares pueden disponerse según se requiera en estructuras fijas o sobre 
seguidores solares. Por cuestiones económicas, ya que el mantenimiento es más económico, 
se elegirá la estructura fija para la disposición de los paneles.  
 
La estructura que sujeta las placas solares (Ilustración 11: Estructura soporte) y cada uno de 
sus componentes del sistema de sujeción son tan importantes como el propio fanel ya que 
un fallo o deterioro de estos elementos pone en peligro la instalación fotovoltaica. 
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Disponemos de 4 posibilidades a la hora de colocar los paneles solares según su situación: 
suelo, poste, pared y tejado. En este caso será de tejado. También podemos distinguir 
diferentes tipos de material empleados para su construcción: Aluminio, Acero, Acero 
inoxidable y fibra de vidrio. 
 
La estructura soporte generalmente se fija orientada al Sur y su inclinación corresponde a 
la de la latitud del lugar, pero tambien se tiene en cuenta la variación estacional que se 
produce en la zona, ya que, éste altera el rendimiento energético de los paneles. También 
hay que tener en cuenta la fuerza del viento, puesto que dependiendo de la zona puede 
llegar a ser bastante considerable e influir en la estabilidad de sujección de la estructura 
soporte.   
 
3.3.5.  Baterias 
 
La función de las baterías (Ilustración 12: Baterias) es almacenar la energía eléctrica generada 
para asegurar el suministro. Esto se puede realizar de dos maneras según las 
especificaciones requeridas en la instalación (siempre y cuando se requiera almacenage):  
 
 Por ciclo diario. Las baterías suministran la energía mientras no hay radiación 
solar o el ciclo está por debajo de la energía que la instalación es capaz de generar 
(por lo general su actividad sería nocturna). 
 
 Por ciclo lago. La función de las baterías en este caso sería garantizar y suministrar 
energía durante varios días de manera ininterrumpida en los dias que por cualquier 




Ilustración 12: Baterias 
Las baterías se pueden conectar de dos formas: en serie (Ilustración 13: Conexión de baterías 
en serie) si lo que queremos aumentar es la tensión de trabajo, y en paralelo (Ilustración 14: 
Conexión de baterias en paralelo) para conseguir aumentar la capacidad de la bateria para 
garantizar el autoabastecimiento. Dicha tensión de trabajo irá determinada por la potencia 
necesaria en la instalación. Sin embargo la capacidad de carga nos indica cual es el valor 








Ilustración 13: Conexión de baterías en serie 
 
Ilustración 14: Conexión de baterias en paralelo 
La capacidad de carga no es determinante a la hora de proporcionar energía puesto que 
también dependerá estrechamente de la velocidad de suministro.  
 
A la hora de elegir la batería también tendremos muy encuenta la profundidad de 
descarga, ya que ésta nos indicará el valor máximo de la energía que debemos usar para 
que no se vea deteriorado el funcionamiento de la propia batería. Para las baterías de 
plomo se utilizará alrededor del 70%. Y la formula empleada para el calculo de la capacidad 
que podemos aprovechar quedaría tal y como se muestra en la siguiente ecuación: 
 
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑒 =  𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ×  𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎. 
 
3.3.6.  Cables eléctricos 
 
Serán los encargados de conectar los distintos elementos que aparecen en la instalación. 
La elección de estos conductores vendrá determinanda por las características específicas 
de la instalación, como por ejemplo donde estaran situados los distintos dispositivos que 
componen la instalación (esto determinaría la longitud de cable que se necesita). Una vez 
sabemos dichas características de la instalación se procede a elegir la conductividad 
minima necesaria del cable, la sección, la intensidad máxima que puede conducir este cable 
y la longitud de cable necesaria.  
 
También se tendrá muy en cuenta la zona de la instalación en la que se encuentre para 
una buena la elección del cable para el diseño de ese tramo específico de la instalación 
fotovoltaica.   
 
3.3.7.  Cajas y protecciones eléctricas  
 
En varios puntos de la instalción se colocarán una serie de cajas donde se alojaran las 
protecciones. Dichas protecciones vendran definidas por el tipo de corriente que sea la 
instalación (AC o DC).  
 
Para la parte de corriente continua (DC) distingimos principalmente dos:  
 
 Los bastidores que se situarán entre positivo-tierra y negativo-tierra para proteger 
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 Un fusible su función consistirá en proteger a la instalación cuando exista una 
sobreintensidad. 
 
En cuanto a las protecciones de corriente alterna (AC) tenemos: 
 
 Un interruptor magnetotérmico. Este interruptor debe ser accesible en todo 
momento, con objeto de poder realizar la desconexión manual en un momento 
determinado. Su intensidad de cortocircuito debe ser un poco superior a la 
establecida en el punto de conexión, este dispositivo protegerá a la instalación AC 
frente a cortocircuitos y sobrecargas.  
 
 Un interruptor automático diferencial. Su función principal será proteger a las 
personas en el caso de que por algún motivo exista en la instalación la derivación 




El aprovechamiento de las energías renovables no es nuevo, pero si es en los ultimos años 
cuando se ha potenciado su desarrollo como consecuencia del constante aumento del precio 
del petroleo y otros combustibles fosiles, además de la incertidumbre de saber que cantidad 
queda de estos agentes no renovables. Todas éstas persiguen atenuar las emisiones nocivas 
a la atmósfera de agentes contaminantes y a su vez reducir la dependencia a combustibles 
fósiles como el petróleo.  
 
Son cuatro principalmente los agentes contaminantes del efecto invernadero que se 
pretenden reducir: Dióxido de carbon (CO2), Óxido nítrico (NO), Monóxido de carbono (CO) 
y Dióxido de Azufre (SO2).  
 
Asi pues, las instalaciones fotovoltaicas producen energía limpia, sin embargo, su propia 
fabricanción y transporte suponen un gasto energético elevado. En la actualidad con los 
nuevos procesos de fabricación hacen que el consume de energía para producir los paneles 
solares se haya reducido, además los materiales que se utilizan son mucho más edectivos 
para aprovechar la energía del sol.   
 
Desde el comienzo de la utilización de dichas instalaciones se pueden observer una clara 





Es la radiación recibida desde el Sol sin desviarse de su camino a través de la atmósfera. 
(Ilustración 15: Esquema de tipos de radiación) 
 
Radiación difusa:  
Es  la radiación solar que sufre cambios en su direcion debidos principalmente  a la 
reflexión y difusión en la atmósfera. (Ilustración 15: Esquema de tipos de radiación) 
 
Radiación de albedo:  
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Es la radiación directa y difusa que refleja el suelo u otras superficies. (Ilustración 15: 
Esquema de tipos de radiación) 
 
 
Ilustración 15: Esquema de tipos de radiación 
 
Instalaciones centralizadas:  
Son un tipo de instalación aislada que cubren la necesidad de un conjunto de viviendas 
cuya justificación es con motivos económicos y reducción del impacto ambiental. 
 
Instalaciones descentralizadas: 
Son las instalaciones aisladas de la red que cubren la necesidad de un solo usuario.  
 
4. ANALISIS DE LA NORMATIVA VIGENTE 
 
Toda la instalación debe ser adaptada a un marco legal. Éste es una norma jurídica que 
emana el gobierno y en virtud de las competencias de la constitución. A continuación se 
desarrolla una breve descripción de las modificaciones expuestas en el nuevo Real Decreto 
publicado el 6 de abril. Dichas modificaciones favorecen el uso de esta tecnología ya que 
facilita la posibilidad del autoconsumo y la venta de excedentes de energía. 
 
El Real decreto 244/2019 regula las condiciones tecnicas, administrativas y económicas del 
autoconsumo de energía eléctrica para cada una de las diferentes modalidades de 
autoconsumo definidas en el artículo 9 de la Ley 24/2013, del sector eléctrico.  
 
En los siguientes apartados analizaremos el Real Decreto que regula la legalización de 
instalaciones fotovoltaicas para el consumo.  
 
4.1. Modalidades según el tipo de instalación 
 
Las instalaciones se clasificarán en las siguientes modalidades: 
 
4.1.1. Modalidad autoconsumo fotovoltáico Tipo 1: Autoconsumo sin excedentes. 
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A esta modalidad pertenecen las intalaciones cuya potencia contratada por el consumidor 
será inferior a 100kW. Las instalaciones de generación de esta modalidad y el punto de 
suministro deben ajustarse al Real decreto por el que se regula la conexión a red de las 
instalaciones de producción eléctrica de pequeña potencia. Además la potencia instalada 
no superará la contratada por el usuario. Además pueden estar conectadas a la red de 
distribución o transporte que disponen de un sistema de antivertido para impedir la qie el 
excedente de energia eléctrica se inyecte a la red de transporte o distribución.  
 
4.1.2. Modalidad autoconsumo fotovoltaico tipo 2: Autoconsumo con excedentes. 
Las instalaciones pertenecientes a esta modalidad las instalaciones de producción 
próximas o las asociadas a las de consumo (tanto en red interior como las que utilicen la 
red de distribución o transporte),  y cumplir que la suma de las potencias de producción 
debe ser inferior o igual a la contratada. Si se trata de varias instalaciones de producción, 
el titular de todas deberá ser una única persona fisica o jurídica. Dichas instalaciones de 
generación deberan ajustarse a la normativa vigente del sector eléctrico. Dentro de esta 
modalidad podemos diferenciar entre:  
4.1.2.1. Autoconsumo con excedente acogido a compensación 
4.1.2.2. Autoconsumo con excedente no acogido a compensación 
 
Siempre será necesario solicitar una nueva conexión eléctrica o modificar la existente. Las 
instalaciones Tipo 1 si no vierten el excedente a la red estarán exentas del pago de estudios 
de aceso y conexión a la red. El resto de instalaciones de autoconsumo se aplicará el 
procedimiento de conexión establecido en la legislación.  
 
En cuanto a los equipos de medida, será obligatorio registrar la energía neta generada para 
la modalidad de tipo 1 por lo que será necesario instalar un medidor independiente del 
anterior en el punto de frontera. Sin embargo, para la modalidad de tipo 2 será necesario 
un equipo de medida bidireccional.  
 
Cabe recordar que cualquier instalación para ser legalizada debe pertenecer a una de estas 
modalidades. El titular del punto de suministro (o en el caso de la modalidad de tipo 1 lo 
podría hacer la empresa suministradora) deberá inscribir su instalación en el Registro 
Administrativo de Autoconsumo de Energía Eléctrica. 
 
Se aplicarán dos tipos de cargos en función de las características de la instalación:  
 
1. Cargo fijo: no afecta a las intalaciones de placas solares de igual o menor potencia 
a 10kW, se aplica sobre la enenergía producida  y autoconsumida (energia total). 
 
2. Cargo variable: se aplicará unicamente a instalaciones con baterías de acumulación 
y para instalaciones con una potencia mayor a 100kW. 
 
4.2. Legalización de la instalación 
  
A continuación se explica el procedimiento que hay que seguir paso por paso para el 
desarrollo de una instalación de autoconsumo:  
 
1. Realización de un estudio del caso particular y un análisis de viabilidad 
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2. Preparar una memoria técnica para instalaciones menores de 10kW y Proyecto para 
las superiores.  
3. Solicitar la licencia de obra y autorización municipal.  
4. Una vez conseguida la documentación anterior se procede a la ejecución de la 
instalación fotovoltaica 
5. Se realiza el acta de puesta en servicio (Boletín de la instalación). 
6. Realización de la solicitud de nueva conexión elétrica a la empresa distribuidora. 
7. Por último, se realiza el registro administrativo de la instalación. 
 
4.3. Subvenciones  
 
En España existen una serie de subvenciones y ayudas diferentes para cada Comunidad 
Autónoma que pretenden fomentar la energía fotovoltaica. Los Gobiernos son conscientes 
de la importancia de realizar este cambio, faboreciendo asi las facetas del autoconsumo, la 
eficiencia energética y las energías renovables creando así un modelo responsable y 
sostenible.  
 
En la Comunidad Valenciana por ejemplo el organismo que lleva a cabo la solicitud y 
concesión de dichas subvenciones es IVACE (Institut valencià de competitivitat 
empresarial). Las principales ayudas respecto a la instalación o utilización de instalaciones 
fotovoltaicas de autoconsumo son dos:  
 
1. Deducción fiscal en el IRPF para Autoconsumo y Energías renovables 
2. Financiación bonificada para proyectos de autoconsumo eléctrico en empresas e 
indentidades 
 
5. ESPECIFICACIONES DE LA INSTALACIÓN 
 
Uno de los factores más determinantes para conseguir generar la máxima energía eléctrica 
en relación a la potencia de los paneles es el emplazamiento de la instalación. Sabiendo 
que en este caso concreto, la localización esta en una zona con alta radiación solar. Esto 
favorece la instalación de este tipo de sistemas para la generación de energía.  
 
Además a la hora de diseñar la instalación se tendrá muy encuenta si la superficie donde 
va a ir situada la instalación tiene algun tipo de construcción, edificio o arbol que produzca 
sombra en algún momento del día.  
 
5.1. Ubicación de la vivienda 
 
La vivienda unifamiliar aislada para la cual se ha realizado el estudio se ubica en la 
Comunidad Valenciana, concretamente en el municipio de Villena provincia de Alicante. 
En la calle partida cascante número 189 y las coordenadas de la ubicación son las 








Ilustración 16: Ubicación 
Esta ubicación se encuentra dentro de la zona , que es una de las zonas de mayor 
irrandiancia dentro del territorio español, con una irradiancia media diaria superior a ----
5.1 kWh/m2 tal y como se puede observar en la Ilustración 17: Radiación en la ubicación. 
 
 
Ilustración 17: Radiación en la ubicación 
 
5.2. Disposición de la instalación 
 
La orientación óptima para maximizar la generación de energía de los paneles solares es 
en dirección Sur. El tejado presenta varios niveles de inclinación y tambien presenta aguas 
en varios lados del tejado, esto se debe tener muy presente cuando se realice la 
configuración de la orientación de los paneles solares ya que la ubicación de éstos será en 
el tejado.  
 
Debido a que los arboles colindantes no estan lo suficientemente cerca como para proyectar 
sombra en la zona donde van ubicadas las placas de nuestra insalación no  será necesario 
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proponer ninguna medida para la adecuación de la misma (se puede observar en la 
Ilustración 18: Vista alzada de la vivienda).  
 
 
Ilustración 18: Vista alzada de la vivienda 
6. CRITERIOS DE DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 
 
En el presente proyecto, se estudiarán dos alternativas de diseño. Se comprobará cual de 
ellas es económicamente más rentable y se adecua mejor a las necesidades del inversor. 
Ambos diseños se adaptarán a la nueva normativa aplicable. Dichas alternativas serán:  
 
 Alternativa A: Instalación conectada a la red 
 A.1: Instalación conectada a red sin baterías 
 A.2: Instalación conectada a red con baterías 
 Alternativa B: Instalación aislada de la red 
 
Una vez decidida la opción más óptima se decidirá si dicha instalación debe disponer o no 
de dispositivos de almacenamiento de energía.  
 
En el caso de la instalación conectada a la red se estudiará si es viable con la nueva 
normativa el vertido de energía a la red, si esto no fuera rentable, se tratará de minimizar 
el excedente energético. 
 
La orientación de los paneles irá estrechamente vinculada a obtener una generación 
elécrica de cantidad similar durante todos los meses del año, por tanto, la inclinación 
vendrá optimizada para este fin.  
 
En el siguiente apartado 7. Diseño de la instalación se detallarán los cálculos necesarios 
para la elección de todos los elementos necesarios que intervienen en la instalación a 
diseñar, se justificará la elección del dispositivo elegido en cada caso. También tendremos 
en cuenta que el elemento cumpla con unas prestaciones que no sean ni inferiores a lo que 
se requiera, ni que por el contrario, sean una prestaciones que sobrepasen de una manera 
excesiva las necesidades de la instalación. 
 
 




7. DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 
 
En el presente apartado se estudiarán y calcularán las características mínimas que debe 
poseer la instalación para su correcto funcionamiento. Dichas características iran 
condicionadas por los requisitos requeridos por el usuario, la ubicación de la instalación.  
 
7.1. Estudio del consumo energético de la vivienda 
 
Primero determinaremos el consumo eléctrico de la vivienda, para ello podemos optar por 
dos opciones.  
 
La primera opción sería calcular  el consumo de cada receptor eléctrico por dia para cada 
mes del año (según la estación del año inciden diferentes condiciones climatológicas cada 
mes y las horas de luz solar varían). También se tendrán en cuenta factores tales como la 
rutina de los inquilinos de la vivienda así como el gasto de los periodos vacacionales del 








𝑃𝑛 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
ℎ𝑚 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 
𝑁𝑑𝑚 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 
La segunda opción es recopilar los datos de consumo a partir de las facturas del año 
anterior (o varios años anteriores y hacer el promedio de cada mes).  
 
En esta ocasión se ha seguido la segunda opción ya que el dueño de la vivienda nos ha 
facilitado las distintas facturas de todo un año, siendo la potencia total consumida por mes 
tal y como se observa en la Tabla 3: Consumo de la vivienda y Ilustración 19: Gráfica de consumo 
anual :  
 
 
Tabla 3: Consumo de la vivienda 
 




















Ilustración 19: Gráfica de consumo anual 
 
Teniendo un consumo total anual de: 6553 𝑘𝑊ℎ . 
 
Además la pagina online i-de de iberdrola nos facilita datos útiles para nuestro cálculo 
como la potencia contratada y la potencia máxima demandada (Ilustración 20: Gráfica de 
potencia demandada), o estadísticas del consumo diario para saber que franja horaria es en 
la que más potencia se consume (Ilustración 21: Gráfica horas de mayor consumo).  
 
 












Una vez está claro el valor del consumo de la vivienda, es necesario saber que radiación 
tenemos en el lugar geográfico donde se ubica la instalación. En este caso en específico la 
localización es Villena.  
 
Se conoce previamente que el consumo no es constante durante todo el año y que la 
irradiación de la zona varia cada mes. Por lo que se adecuará el diseño para que la 
instalación sea lo más eficiente posible a la recepción de la radiación solar.  
 
Para ello, el primer paso es saber que orientación sería la óptima para esta instalación, 
esto se consultará mediante el sistema de información fotovoltaico online PVGIS  de la 
Comisión Europea, el cual es capaz de realizar estimaciones de producción de electricidad 
en diferentes zoans de la geografía a partir de bases de datos de radiación solar. Éste 
programa asume un coeficiente de perdida predeterminado.  
 
Como podemos observar en las imágenes Ilustración 22: Gráfica radiación para un ángulo de 34º 
y Ilustración 23: Gráfica de la producción de energía para un ángulo de 34º el ángulo óptimo de 








Ilustración 22: Gráfica radiación para un ángulo de 34º 
 




7.3. Producción de energía  
 
La energía que es capaz de suministrar los paneles fotovoltaicos dada la orientación 
indicada en el apartado anterior se obtendrá la energía por 𝑘𝑊 instalado que son capaces 
de suministrar dichos paneles.  
 
Volvemos a utilizar la heramienta online PVGIS para mediante la introdución de ubicación 
y la orientación de las placas instaladas obtener la radiación que reciben los paneles solares 
con montaje fijo en el tejado de la vivienda.  
 
Los resultados mostrados en la Tabla 4: Energía y radiación para 1kWp para una potencia de 








Tabla 4: Energía y radiación para 1kWp 
 
Hay que tener siempre presente que tanto la radiación solar recibida como la temperatura 
de los paneles fotovoltaicos afectan directamente al rendimiento de los mismos y por tanto 
a su producción energética.  
 
7.4. Cálculos y elección de los elementos  
 
A continuación se procederá al cálculo de las características mínimas requeridas en la 
instalación y sus componentes para su correcto funcionamiento. 
 
Previamente a la realización de cualquier cálculo y saber que tipo de panel solar debemos 
escoger, es necesario conoces cuál es el mes más desfavorable, para poder garantizar el 
correcto funcionamiento de la instalación en el mes que peores condiciones presenta (si la 
instalación funciona correctamente en el mes más desfavorable el resto de meses no 
presentarán ningun tipo de problema y aseguraremos una instalación fiable). 
 
El mes más crítico dependerá de la relacción de el consumo entre la radiación solar que 
reciban las placas, este valor nos relaciona las necesidades energéticas con la radiación 
solar disponible. La ecuación aplicada quedaría tal que:  
 
 






Tabla 5:Tabla radiación 
 
 




En la Tabla 5:Tabla radiación podemos observar que el mes más desfaborable es el mes de 
Enero. En dicho año la demanda media diaria es de 17.7 𝑘𝑊ℎ.  
 




Para la selección de este elemento elegiremos una marca que incorpore a sus inversores la 
tecnología MPPT (Maximum Power Point Traker), ya que esta tecnología busca un balance 
entre tensión y corriente en el que los paneles solares operan a su máxima potencia 
incrementado la producción de energía. En este caso concreto se ha elegido la serie de 
inversores Fronius Primo Series.  
 
A continuación en la Tabla 6 Inversor se muestran la diferentes opciones elegidas 
dependiendo de la potencia total instalada. Hay que tener encuenta que para que el 
controlador MPPT opere de manera correcta, la tensión generada por la cadena de paneles 
debe contenerse dentro del rango de tensiones del MPPT del inversor.  
 
 
Tabla 6 Inversor 
Todas las elecciones realizadas se han llevado a cabo teniendo siempre muy presente las 
especificaciones detalladas por el fabricante detalladas en el anexo 6. 
 
7.4.1.2. Paneles solares 
 
En el momento de determinar el número de placas y las características mínimas que deben 
tener las placas fotovoltaicas se debe seleccionar una marca del mercado. En esta ocasión 
se ha selecionado las placas de la línea ultra+ de Atersa del grupo elecnor cuyas 
características se encuentran en el anexo 4. 
 
Teniendo en cuenta los datos de consumo, las características de las placas, y, el número 
máximo y mínimo de paneles que se pueden colocar en serie en el rango MPPT, se procede 
a calcular el número de placas necesarias: Tabla 7:Características de la placa,  Tabla 8: Máximo 




Tabla 7:Características de la placa 
 
 




Tabla 8: Máximo número de placas 
 
Tabla 9: mínimo número de placas 
 
Tabla 10: Paneles necesarios 
 
Tabla 11: Potencia generada 
Las dimensiones de los paneles escogidos es 196.5 × 99 × 4 cm por panel fotovoltaico. 
Donde se decide que ATERSA Ultra+ A-320M,  se puede utilizar con dos cadenas de 8 




Los soportes conforman la estructura que sujetan los paneles, un fallo de estos elementos 
collevaría a poner en serio peligro el funcionamiento de la installación procediendo a la 
inmediata paralización de la misma. 
 
La estructura elegida será fabricada íntegramente en aluminio, mientras que la tornillería 
y accesorios son de acero inoxidable; o de aluminio anodizado, cuya ventaja sobre las 
estructuras de aluminio crudo es que su acabado es mejor y son más resistentes a la 
corrosión.  
 
En esta ocasión se elegirán para la instalación unas estructuras de la marca ATERSA.  
 
Antes de instalar los soportes hay que tener en cuenta la distancia entre un soporte y el 
anterior, asícomo la altura y el angulo para evitar que se provoquen sombras entre las 
placas. Así se conseguirá una eficiencia energética al conseguir el máximo rendimiento de 
los recursos disponibles. 
 
 
En la instalación a diseñar se puede diferenciar dos tramos de conductores: conductores de 
corriente continua (destinado a interconectar los paneles solares y el inversor) y 
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conductores de corriente alterna (cableado que conecta el inversor con la red interna de la 
vivenda).  
 
7.4.1.4. Conductores  
 
7.4.1.4.1. Conductores de corriente continua 
 
Para minimizar el riesgo de cortocircuito y defecto a tierra los cables tendran que tener 
aislamiento de clase II, es decir, de aislamiento doble o reforzado.  
 
Debido a que la disposición de los conductores de corriente continua es necesario que estos 
soporten las altas temperaturas (se conectará por la parte posterior de la cadena de paneles 
fotovoltaicos donde se puede llegar a alcanzar entorno a los 70º𝐶) y la radiación 
ultravioleta.  
 
Para conocer la sección del conductor que se refleja en la Tabla 12: Cálculo sección cable CC se 
debe saber la intensidad 𝐼𝐵 que se calculará mediante la siguiente ecuación:  
 
 





𝐼𝐵 = Corriente nominal  
𝑃 = Potencia máxima  
𝑉 = Tensión monofásica (230 𝑉) 
cos 𝜑 = Factor de desplazamiento de la instalación (0.8) 
 
 
Tabla 12: Cálculo sección cable CC 
Como se puede observar 𝐼𝑍 siempre es superior a la corriete de diseño 𝐼𝐵. La 𝐼𝑍 se obtiene 
de la tabla 1 para instalaciones receptoras según la norma UNE 20460-5-523.  
 
Rigiendose por la ITC-BT-40 del reglamento de baja tendión los conductores deberan estar 
dimensionados para una intensidad superior al 125% de la máxima intensidad del 
generador. La caida de tensión entre generador y punto de interconexión a la Red de 
Distribución Publica o de la instalación interior, no superará el 2.5% de intensidad nominal 
tal como se muestra en la Tabla 13: Características conductores CC (para el cáculo de estas 
tablas se estima que la longitud del conductor desde el panel más alejado hasta el inversor. 










Tabla 13: Características conductores CC 
 
7.4.1.4.2. Conductores de corriente alterna 
 
La parte de corriente alterna se inicia en la salida del inversor, concluyendo finalmente 
enle cuadro general de la vivienda. La sección de los cables tendrá que soportar la máxima 
potencia que es capaz de suministrar el inversor. En la Tabla 14: Cálculo sección cable CA. 










𝐼𝐵 = Corriente nominal  
𝑃 = Potencia máxima  
𝑉 = Tensión alterna (400𝑉) 
cos 𝜑 = Factor de desplazamiento de la instalación (0.8) 
 
 
Tabla 14: Cálculo sección cable CA 
 
En la Tabla 15: Características conductores CA se muestran las intensidades que deben soportar 
los conductores para cada una de las alternativas de diseño. 
 
 
Tabla 15: Características conductores CA 
 
Para el cáculo de estas tablas se estima que la longitud del conductor desde el panel más 
alejado hasta el inversor. Se ha escogido la peor situación posible que, en este caso es 
cuando se tiene la mayor longitud posible. Tambien se puede observar que no se superará 
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El esquema de puesta a tierra será el TT y se conectarán todas las masas de la instalación 
y receptores a la tierra independientemente de la del neutro de la Red de Distribución 
pública (expuesto en la ITC BT-40 en instalaciones generadoras). 
 
El calibre del conductor de protección se obtiene de la tabla 2 de la ITC BT-18 del REBT. 
 
Puesto que los conductores de la instalación serán inferiores a una sección de 16 𝑚𝑚2, los 
cables de protección tendrán las misma sección que los conductores de la instalación.  
 
7.4.1.5.2. Protecciones frente a sobrecargas y cortocircuitos 
 
Debido a que los conductores se han diseñado para soportar el 125% de la corriente nominal 
en el circuito de corriente continua, no será necesario disponer un dispositivo de protección 
contra sobrecorrientes pero sí a sobre tensiones. Sin embargo, en el tramo de corriente 
alterna será necesario proteger a la instalación tanto a sobre cargas como a cortocircuitos. 
 
Para este fin se elegirá un interruptor magnetotérmico adecuado, teniendo en cuenta que 
la elección variará dependiendo de la potencia generada. Siempre tendremos presente el 
reglamento REBT para la elección del mismo.  
 
En la Tabla 16: Magnetotérmicos para tramo CC se muestra las opciones para el tramo de 
corriente continua de nuestra instalación. En la Tabla 17: Magnetotérmicos para tramo CA se 
muestra las opciones del tramo de la instalación de corriente alterna. 
 
 
Tabla 16: Magnetotérmicos para tramo CC 
 
Tabla 17: Magnetotérmicos para tramo CA 
7.4.1.5.3. Protecciones frente contactos indirectos 
 
Para proteger a las personas frente a contactos indirectos tanto en la zona de corriente 
continua como en la zona de corriente alterna dispondremos de un diferencial. En este este 
caso en concreto el diferencial elegido será de 30 mA tal y como se muestra en la Tabla 18: 
Diferenciales tramo CC y la Tabla 19: Diferenciales tramo CA. 
 
 








Tabla 19: Diferenciales tramo CA 
 




Una de las cuestiones que presenta la instalación es si conviene o no la instalación de 
baterías. Para los cáculos realizados para saber el número de baterías que se necesitarán 
optamos por la marca HOPPECKE, concretamente en los modelos de baterías 
estacionarias tipo: 16 OPZS, 20 OPZS, 24 OPZS y 26 OPZS. 
 
Teniendo en cuenta que las baterías se dispondrán en serie, las características particulares 
de las baterias adjuntas en el anexo 7 y que la instalación tiene una tensión de 48 𝑉 se 
realiza la Tabla 20:  Baterías donde se observa la relación entre días de autonomía y numero 
de baterías necesario.  
 
 
Tabla 20:  Baterías 
Para la realización de esta tabla se considera una profundidad de descarga de las baterias 
de un 60% y se requiere que en 5 días la batería se pueda recargar completamente. La 
demanda de energía por la parte de las cargas de nuestra instalación es la potencia media 




Para la selección de este elemento elegiremos una marca que incorpore a sus inversores la 
tecnología MPPT (Maximum Power Point Traker), ya que esta tecnología busca un balance 
entre tensión y corriente en el que los paneles solares operan a su máxima potencia 
incrementado la producción de energía. En este caso concreto se ha elegido la serie de 
inversores Fronius Primo Series.  
 
A continuación en la Tabla 21: Inversor se muestran la diferentes opciones elegidas 
dependiendo de la potencia total instalada. Hay que tener encuenta que para que el 
controlador MPPT opere de manera correcta, la tensión generada por la cadena de paneles 








Tabla 21: Inversor 
Todas las elecciones realizadas se han llevado a cabo teniendo siempre muy presente las 
especificaciones detalladas por el fabricante detalladas en el anexo 6. 
 
7.4.2.3. Paneles solares 
 
En el momento de determinar el número de placas y las características mínimas que deben 
tener las placas fotovoltaicas se debe seleccionar una marca del mercado. En esta ocasión 
se ha selecionado las placas de la línea ultra+ de Atersa del grupo elecnor cuyas 
características se encuentran en el anexo 4. 
 
Teniendo en cuenta los datos de consumo, las características de las placas, y, el número 
máximo y mínimo de paneles que se pueden colocar en serie en el rango MPPT, se procede 
a calcular el número de placas necesarias: Tabla 22: Características de las placas, Tabla 23: 
Máximo número de placas, Tabla 24: Mínimo número de placas, Tabla 25: Paneles necesarios y Tabla 
26: Potencia generada. 
 
 
Tabla 22: Características de las placas 
 
Tabla 23: Máximo número de placas 
 
Tabla 24: Mínimo número de placas 
 
 




Tabla 25: Paneles necesarios 
 
Tabla 26: Potencia generada 
Las dimensiones de los paneles escogidos es 196.5 × 99 × 4 cm por panel fotovoltaico. 
Donde se decide que ATERSA Ultra+ A-320M,  se puede utilizar con dos cadenas de 8 




Los soportes conforman la estructura que sujetan los paneles, un fallo de estos elementos 
collevaría a poner en serio peligro el funcionamiento de la installación procediendo a la 
inmediata paralización de la misma. 
 
La estructura elegida será fabricada íntegramente en aluminio, mientras que la tornillería 
y accesorios son de acero inoxidable; o de aluminio anodizado, cuya ventaja sobre las 
estructuras de aluminio crudo es que su acabado es mejor y son más resistentes a la 
corrosión.  
 
En esta ocasión se elegirán para la instalación unas estructuras de la marca ATERSA.  
 
Antes de instalar los soportes hay que tener en cuenta la distancia entre un soporte y el 
anterior, asícomo la altura y el angulo para evitar que se provoquen sombras entre las 
placas. Así se conseguirá una eficiencia energética al conseguir el máximo rendimiento de 
los recursos disponibles. 
 
 
En la instalación a diseñar se puede diferenciar dos tramos de conductores: conductores de 
corriente continua (destinado a interconectar los paneles solares y el inversor) y 





La correcta elección de este dispositivo tenemos que tener encuenta la potencia del 
inversor, la potencia de salida y la potencia de carga de las baterías. Los calculos que se 
han realizado para crear la Tabla 27: Regulador se han realizado teniendo en cuenta tanto 
las especificaciones del fabricante (VITRON ENERGY) como las características de la 
instalación. En ella podremos ver la selección realizada teniendo presente la ficha tecnica 








Tabla 27: Regulador 
7.4.2.6. Conductores  
 
7.4.2.6.1. Conductores de corriente continua 
 
Para minimizar el riesgo de cortocircuito y defecto a tierra los cables tendran que tener 
aislamiento de clase II, es decir, de aislamiento doble o reforzado.  
 
Debido a que la disposición de los conductores de corriente continua es necesario que estos 
soporten las altas temperaturas (se conectará por la parte posterior de la cadena de paneles 
fotovoltaicos donde se puede llegar a alcanzar entorno a los 70º𝐶) y la radiación 
ultravioleta.  
 
Para conocer la sección del conductor que se refleja en la Tabla 28: Cálculo sección cable CC se 
debe saber la intensidad 𝐼𝐵 que se calculará mediante la siguiente ecuación:  
 
 





𝐼𝐵 = Corriente nominal  
𝑃 = Potencia máxima  
𝑉 = Tensión monofásica (230 𝑉) 
cos 𝜑 = Factor de desplazamiento de la instalación (0.8) 
 
Se realizará el cálculo unicamente de 1 día de autonomía porque las baterías encarecen 
mucho la instalación y como el consumo es elevado, no conviene el uso de baterías.  
 
 
Tabla 28: Cálculo sección cable CC 
Como se puede observar 𝐼𝑍 siempre es superior a la corriete de diseño 𝐼𝐵. La 𝐼𝑍 se obtiene 
de la tabla 1 para instalaciones receptoras según la norma UNE 20460-5-523.  
 
Rigiendose por la ITC-BT-40 del reglamento de baja tendión los conductores deberan estar 
dimensionados para una intensidad superior al 125% de la máxima intensidad del 
generador. La caida de tensión entre generador y punto de interconexión a la Red de 
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Distribución Publica o de la instalación interior, no superará el 2.5% de intensidad nominal 
tal como se muestra en la Tabla 29: Característiccas conductores CC (para el cáculo de estas 
tablas se estima que la longitud del conductor desde el panel más alejado hasta el inversor. 





Tabla 29: Característiccas conductores CC 
 
7.4.2.6.2. Conductores de corriente alterna 
 
La parte de corriente alterna se inicia en la salida del inversor, concluyendo finalmente 
enle cuadro general de la vivienda. La sección de los cables tendrá que soportar la máxima 
potencia que es capaz de suministrar el inversor. En la Tabla 30: Cálculo sección cable CA. 











𝐼𝐵 = Corriente nominal  
𝑃 = Potencia máxima  
𝑉 = Tensión alterna (400𝑉) 
cos 𝜑 = Factor de desplazamiento de la instalación (0.8) 
 
 
Tabla 30: Cálculo sección cable CA 
En la Tabla 31: Características conductores CA se muestran las intensidades que deben soportar 
los conductores para cada una de las alternativas de diseño. 
 
 
Tabla 31: Características conductores CA 
 
Para el cáculo de estas tablas se estima que la longitud del conductor desde el panel más 
alejado hasta el inversor. Se ha escogido la peor situación posible que, en este caso es 
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cuando se tiene la mayor longitud posible. Tambien se puede observar que no se superará 




7.4.3.1. Puesta a tierra 
 
El esquema de puesta a tierra será el TT y se conectarán todas las masas de la instalación 
y receptores a la tierra independientemente de la del neutro de la Red de Distribución 
pública (expuesto en la ITC BT-40 en instalaciones generadoras). 
 
El calibre del conductor de protección se obtiene de la tabla 2 de la ITC BT-18 del REBT. 
 
Puesto que los conductores de la instalación serán inferiores a una sección de 16 𝑚𝑚2, los 
cables de protección tendrán las misma sección que los conductores de la instalación.  
 
7.4.3.2. Protecciones frente a sobrecargas y cortocircuitos 
 
Debido a que los conductores se han diseñado para soportar el 125% de la corriente nominal 
en el circuito de corriente continua, no será necesario disponer un dispositivo de protección 
contra sobrecorrientes pero sí a sobre tensiones. Sin embargo, en el tramo de corriente 
alterna será necesario proteger a la instalación tanto a sobre cargas como a cortocircuitos. 
 
Para este fin se elegirá un interruptor magnetotérmico adecuado, teniendo en cuenta que 
la elección variará dependiendo de la potencia generada. Siempre tendremos presente el 
reglamento REBT para la elección del mismo.  
 
En la Tabla 32: Magnetotérmicos para tramo CC se muestra las opciones para el tramo de 
corriente continua de nuestra instalación. En la Tabla 33: Magnetotérmicos para tramo CA se 
muestra las opciones del tramo de la instalación de corriente alterna. 
 
 
Tabla 32: Magnetotérmicos para tramo CC 
 
Tabla 33: Magnetotérmicos para tramo CA 
7.4.3.3. Protecciones frente contactos indirectos 
 
Para proteger a las personas frente a contactos indirectos tanto en la zona de corriente 
continua como en la zona de corriente alterna dispondremos de un diferencial. En este este 
caso en concreto el diferencial elegido será de 30 mA tal y como se muestra en la Tabla 34: 








Tabla 34: Diferenciales tramo CC 
 
 
Tabla 35: Diferenciales tramo CA 




Una de las cuestiones que presenta la instalación es si conviene o no la instalación de 
baterías. Para los cáculos realizados para saber el número de baterías que se necesitarán 
optamos por la marca HOPPECKE, concretamente en los modelos de baterías 
estacionarias tipo: 16 OPZS, 20 OPZS, 24 OPZS y 26 OPZS. 
 
Teniendo en cuenta que las baterías se dispondrán en serie, las características particulares 
de las baterias adjuntas en el anexo 7 y que la instalación tiene una tensión de 48 𝑉 se 
realiza la Tabla 36: Baterías donde se observa la relación entre días de autonomía y numero 
de baterías necesario.  
 
 
Tabla 36: Baterías 
Para la realización de esta tabla se considera una profundidad de descarga de las baterias 
de un 60% y se requiere que en 5 días la batería se pueda recargar completamente. La 
demanda de energía por la parte de las cargas de nuestra instalación es la potencia media 
por dia del mes más desfavorable.  
 
No se continua con los cálculos debido a que el número de baterías es demasiado elevado, 











A continuación se muestra un índice con los documentos adjuntos anexos a este proyecto. 
Todos ellos han sido consultados o realizados en algún momento para la realización de 
este proyecto.  
 
ANEXO 1: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
ANEXO 2: GUIA DEL AUTOCONSUMO IDEA 
ANEXO 3: REGLAMENTO DE BAJA TENSIÓN (RBT) 
ANEXO 4: Características placas Atersa 
ANEXO 5: Características regulador 
ANEXO 6: Características inversor 
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Una vez se ha diseñado la instalación fotovoltaica con el fin establecido anteriormente, se 
llevará a cabo el estudio de viabilidad según los aspectos económicos. A continuación se 
realizará el presupuesto para cada una de las alternativas, eliguiendo posteriormente las 
más rentable. En dicho estudio, se tendrá encuenta el precio de la energía, el precio de la 
venta de la energía por 𝑘𝑊ℎ inyectado a la red y los costes de mantenimiento. También 
tendremos en cuenta la capacidad de producción eléctrica de la planta y la capacidad de la 
vivienda de poder consumir dicha energía de producción de las placas fotovoltaicas.  
 
Todos los presupuestos que se han calculado en el presente documento se han realizadoo 
incluyendo el IVA. 
 
1.1. COSTES COMPONENTES 
 
Ante de comenzar a calcular los componentes se ha realizado dos tabla (Tabla 37: Precios y  
Tabla 38: Coste de la puesta a tierra) para calcular un importe estimado de lo que podría 
costar el material necesasio para la realización de la instalación.  
 
 
Tabla 37: Precios 
 
 





Tabla 38: Coste de la puesta a tierra 
Para la alternativa A.1 (Instalación conectada a la red sin batería), existen dos opciones 
posibles despues de hacer los cálculos: Opción A.1.1: Usar los paneles ATERSA Ultra+ A-
320 (Tabla 39: Presupuesto material opción A.1.1) o la Opción A.1.2: Usar los paneles ATERSA 
Ultra+ A-325 (Tabla 40: Presupuesto material opción A.1.2). Hay que tener en cuenta que por 
normativa es necesario la instalación de un contador bidireccional cuando una instalación 
esta conectada a la red, éste debe estar homologado por la compañía distribuidora 
pertinente, en este caso, se ha elegido el contador de energía monofásico homologado por 
ENDESA, con sistemas PLC y PRIME, necesario para la legalización de instalaciones de 
autoconsumo fotovoltáico según el RD900/2015. 
 
 
Tabla 39: Presupuesto material opción A.1.1 
 
Tabla 40: Presupuesto material opción A.1.2 
UD. PRECIO IMPORTE
Arqueta de puesta a tierra 4 56.58 €                                  226.32 €       
Pica de puesta a tierra 4 58.68 €                                  234.72 €       
552.84 €       
PUESTA A 
TIERRA Línea principal de puesta a 
tierra, 35mm2 BAJO TUBO
15 6.12 €                                    91.80 €         
 
 





Sin embargo para la alternativa A.1 (Instalación conectada a la red con baterías), existen dos 
opciones posibles: con 1 día de autonomía o con 2 días de autonomía. La opción de uso de 
baterías se descarta puesto que aumenta demasiado el precio el uso de baterías, lo que lo 
hace una opción inviable económicamente. Pese a esto se calcula el precio de las opciones 
para un día de autonomía para poder demostras más tarde comparando con el resto de 
alternativas posibles que no es viable. Despues de hacer los cálculos para día de autonomía 
tenemos 3 posibles posibilidades: Opción A.2.1:   Usar los paneles ATERSA Ultra+ A-320 
(Tabla 41: Presupuesto material opción A.2.1), la Opción A.2.2: Usar los paneles ATERSA Ultra+ 
A-325 (Tabla 42: Presupuesto material opción A.2.2) o la Opción A.2.3: Usar los paneles ATERSA 
Ultra+ A-330 (Tabla 43: Presupuesto material opción A.2.3). 
 
 
Tabla 41: Presupuesto material opción A.2.1 
 
Tabla 42: Presupuesto material opción A.2.2 
 
 




Tabla 43: Presupuesto material opción A.2.3 
Por último la alternativa B (Instalación aislada de la red), se descarta automáticamente 
por el elevado precio de las baterías y por tanto no se procede al calculo del material 
necesario. 
 
1.2. COSTE TOTAL 
 
Teniendo en cuenta que el coste de la mano de obra supondremos un 8% del coste total del 
material de la instalación, que el registro y legalización de la instalación son 675€, el 
certificado energético previo y posterior supone la cuantia de 300€ y que, el proyecto de 
instalación y legalización según RD 900/2015, certificado de dirección técnica para puesta 
en funcionamiento, certificado de instalación , inspección inicial por Organismo de Control 
Acreditado, trámites para la legalización ante la delegación correspondiente, trámites de 
conexión con Endesa Distribución, así como estudio de seguridad y salud supone unos 
975€; se procederá a continuación al cálculo del importe total de la instalación siguiendo 
los mismo criterios del apartado anterior.   
 
Solo se procederá a calcular el presupuesto total para cada uno de los criterios establecidos, 
dando como resultado: Tabla 44: Opción A.1.1 coste total, Tabla 45: Opción A.1.2 coste total, Tabla 
46: Opción A.2.1 coste total, Tabla 47: Opción A.2.2 coste total y Tabla 48: Opción A.2.3 coste total. 
 
 
Tabla 44: Opción A.1.1 coste total 
 
 




Tabla 45: Opción A.1.2 coste total 
 
Tabla 46: Opción A.2.1 coste total 
 
Tabla 47: Opción A.2.2 coste total 
 




Como se puede observar en el apartado 1.Presupuestos la instalación más económica a la 
hora de instalar sería la opción A.1.1, ya que la implementación de baterías encarece en 
gran medida la instalación y es la más económica sin usar baterías.  
 
 




En un primer instante parece que la opción A.1.1 es la opción más viable económicamente 
hablando (Tabla 44: Opción A.1.1 coste total). Pero dependerá de las necesidades y premisas 
requeridas por el usuario la elección de la misma, es decir, si el usuario quisiera ser 
completamente autónomo o tener algun recurso en caso de que por cuestiones 
climatológicas o de la compañía suministadora no pudiera tener suministro eléctrico de la 
red. 
 
En caso de requerir baterías hay que tener en cuenta que cuantas más baterías se pongan 
en la instalación el precio de la instalación a implementar aumentará exponencialmente 
al respecto.  
 
En el apartado siguiente (3.Rentabilidad) se realizará el estudio de rentabilidad para saber 
en cuanto tiempo aproximadamente se amortizará la instalación y cuál de las opciones es 




Para calcular la rentabilidad de las dos opciones más económicas se empleará el método 
del VAN (valor actual neto) y el TIR (Tasa Interna de Rentabilidad).  
 
3.1. VAN (Valor actual neto) 
 
Teniendo en cuenta que los componentes de la instalación tienen una durabilidad media 
de entre 25 a 40 años, los cálculos se realizarán hasta los 25 años. Se considerará que la 
producción de energía desciende un 0.25% anualmente. También se empleará una tasa de 
interés del 2% anual para el cálculo de la rentabilidad económica.  
 
Por otra parte se debe conocer el precio de compensación por 𝑘𝑊ℎ para calcular la 
rentabilidad anual de la instalación, se consultará el coste éste que proporciona la 
comercializadora (se consulta en la factura energética siendo, en esta ocasión de 
0.204 €/𝑘𝑊ℎ con IVA incluido), así también se consultará el saldo que recibiríamos por 
kWh inyectado a la red (en la web www.esios.ree.es se accede al precio de la energía 
excedentaria del autoconsumo para el mecanismo de compensación simplificada).  
 
También se debe conocer el precio de compensación por kWh vertido a la red, se consulta 
y se obtiene que varía entre los 60€/𝑀𝑊ℎ y los 40€/𝑀𝑊ℎ. Para los cálculos se considerará 
que el precio es el más desfavorable (50€/𝑀𝑊ℎ). 
 
Aplicando el método del VAN, se consigue calcular la rentabilidad de cada una de las 
alternativas a medida que pasan los años de la instalación hasta el final de su vida útil. 
Para ello se resta la inversión inicial y teniendo en cuenta un tipo de interés al que se 
hubiera podido invertir el capital necesario.  
 
A continuación se muestran las tablas de amortización: Tabla 49: VAN opción A.1.1., Tabla 50: 









Tabla 49: VAN opción A.1.1. 
 
Tabla 50: VAN opción A.1.2. 
 
 




Tabla 51: VAN opción A.2.1. 
 
 




Tabla 52: VAN opción A.2.2 
 
 




Tabla 53: VAN opción A.2.3 
Como se puede observar la opción más rentable no es la A.1.1 sino la A.1.2, por lo que se 
elegirá para la realización de la instalación la opción A.1.2. 
 
3.2. TIR (Tasa de rentabilidad interna) 
 
El TIR se define como tasa de interés equivalente de la inversión para obtener un VAN 
equilibrado de valor cero.  
 




Tabla 54: TIR opción A 
 
 







En el estudio se han analizado las diferentes alternativas de diseño para la construcción 
de una instalación generadora fotovoltaica para una vivienda unifamiliar aislada.  
 
Se puede observar que no todas las opciones son rentables dentro de la vida útil de la 
instalación, y las que lo son se trata de inversiones a muy largo plazo.  
 
Entre las opciones desarrolladas, la elección más rentable económicamente en un 
principio era la opción A.1.1. ya que no era necesario aportar un capital inicial tan 
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1. ANTECEDENTES  
 
La finalidad de este documento es fijar los requerimientos y las condiciones mínimas que 
se deben cumplir para la correcta ejecución de dicho proyecto (Estudio de una instalación 
solar fotovoltaica para una vivienda unifamiliar aislada.). Dicha instalación pertenece a la 
modalidad de autoconsumo según el Real Decreto 244/2019 y teniendo en cueta todas las 
condiciones establecidas en la reglamentación actual.  
 
Este pliego de condiciones técnicas abarca todos los sistemas electrónicos, mecánicos y 
eléctricos que componen dicha instalación. El cual, siempre respetará el cumplimiento de 
los requisistos técnicos contenidos en la normativa vigente en todo su ámbito de aplicación. 
En concreto los recogidos por el nuevo Real Decreto aprobado el día 5 de abril (Real Decreto 




El promotor de la instalacón fotovoltaica a realizar será D. Francisco Gallego Ruiz , con 
domicilio fiscal en la C/ Matrona Micaela Amorós nº13 (Villena, Alicante, 03400) con NIF 




La instalación se lleva a cabo en Villena, un municipio de la provincia de Alicante, 
concretamente en la dirección Partida Cascante número 189 (Villena, Alicante, 03400).  
Con localización: 38.653508, -0.868061.   
 
4. OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto de este documento es, desde un punto de vista legal y contractual, definir los 
requerimientos mínimos de materiales y aspectos tecnicos que se necesitan para la correcta 
ejecución de la instalación y garantizar un correcto funcionamiento de la misma. Además 
se establecerá una línea para el mantenimiento de dicha instalación necesario para 
preservar la garantia de la misma.  
 
En el pliego pretende servir de guía a instaladores y fabricantes de material, en él se 
redactan las características tecnicas legales de los materiales y la normativa ejecutada, 
asegurando la calidad de la instalación, asi como, la seguridad tanto para el instalador 
como para el usuario que disfrute de la misma. Cabe añadir que dicha instalación está 
comprometida a ser sostenible con el medio ambiente reduciendo las emisiones nocivas. 
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La instalación esta destinada para autoconsumo eléctrico de la vivienda. Con la aprobación 
de la nueva normativa, la generación de excedentes energéticos que posteriormente se 
vierten a la red seran compensados.  
 
De cualquier forma y sin restriciones se aplicará el nuevo reglamento vigente a dichas 
intalaciones, que a fecha de la redacción del presente documento seran: 
 
- RD 244/2019, de 5 de abril.  
 
- RD 1699/2011, de 18 de noviembre. 
 
- RD 738/2015, de 31 de julio. 
 
- RD 110/2007, de 24 de agosto. 
 
- RD 1955/2000, de 1 de diciembre. 
 
- RD 413/2014. 
 
- RD 9/2013. 
 
- RD 1048/2013, de 27 de diciembre. 
 
- RD 13/2009, de 30 de marzo.  
 
- RD 24/2013. 
 
- Circular 3/2014, de 2 de julio. 
 
- Normativa de la empresa distribuidora (en este caso Iberdrola) 
 
- Reglamento eléctrico y electrónico de Baja Tensión vigente. 
 
- BOE nº302, de 18 de diciembre de 2015. 
 
- BOE nº243, de 10 de octubre de 2015. 
 
- Real Decreto 39/1997, 17 de enero. 
 
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio.  
 
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.  
 
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio. 
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6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES 
 
Además de toda la normativa a la que está sujeto el documento, se detallará también las 
especificaciones de los elementos que intervienen. 
 
6.1.  PANELES FOTOVOLTÁICOS 
 
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 =  325 𝑊 
𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  8.6 𝐴 
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  37.82 𝑉 
𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 =  9.06 𝐴 
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝐴𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 =  46.43 𝑉 
𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =  1965 × 990 × 40 𝑚𝑚 
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =  72 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 
𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 =  𝑀𝑜𝑛𝑜𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑖𝑛𝑜 
 
6.2.  INVERSOR 
 
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 =  6000 𝑊 
𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 =  18 𝐴 
𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 =  26.1 𝐴 
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑀𝑃𝑃 =  240 − 800 𝑉 




Los materias y ejecución para la estructura metálica que suponen los soportes de los 
paneles fotovoltaicos cumpliran con lo establecido en el códico técnico de la edificación (DB 
SE), tanto las aspectos de ejecución como medición, valoración y criterios de 
mantenimiento.  
 
6.4. CONTADOR BIDIRECCIONAL 
 
Contador de energía monofásico homologado por la hidroeléctrica, con sistemas PLC y 





Se adoptarán las condiciones relativas a la funcionalidad y calidad de materiales de control 
seguridad en el trabajo, pruebas de servicio, medición, valoracion y mantenimiento. Esto 
estará establecido en las normativas: CTE DB HE y REBT.  
 
6.5.1. Conductores corriente continua 
 
 
𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  4 𝑚𝑚2 
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𝐼𝑐𝑐_𝑚𝑖𝑛 =  585.83 𝐴 
𝐼𝑐𝑐_𝑚𝑎𝑥 =  1981.13 𝐴 
𝑇𝑖𝑝𝑜 2 
6.5.2. Conductores corriente alterna 
 
 
𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  4 𝑚𝑚2 
𝐼𝑐𝑐_𝑚𝑖𝑛 =  585.83 𝐴 





Se adoptarán las condiciones relativas a la funcionalidad y calidad de materiales de control 
seguridad en el trabajo, pruebas de servicio, medición, valoracion y mantenimiento. Esto 
estará establecido en las normativas: CTE DB HE y REBT.  
 
6.6.1. Magnetotérmico CC 
 
𝐼𝑁 =  20 𝐴 
𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 =  4.5 𝑘𝐴 
𝐼𝑟𝑚 =  200 𝐴 
𝐶𝑢𝑟𝑣𝑎 𝐶 
 
6.6.2. Magnetotérmico CA 
 
𝐼𝑁  =  20 𝐴 
𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 =  4.5 𝑘𝐴 





𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 =  𝐴𝐶 𝑜 𝐶𝐶 
𝐼𝑁 =  25 𝐴 
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  30 𝑚𝐴 
𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠 =  2 
𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜 =  𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎𝑛𝑒𝑜 
 
7. ESPECIFICACIONES DE EJECUCIÓN 
 
Será preciso seguir los siguientes pasos a la hora de instalar los diferentes elementos que 
componen la instalación para poder garantizar el correcto funcionamiento de la 
instalación: 
 
Antes de comenzar a ejecutar la instalación, se deberá tener presente en todo momento la 
normativa de seguridad durante la colocación de los distintos elementos. Después, una vez 
clara las normas, siguiendo siempre dicha normativa se procede a realizar el montaje de 
los soportes solares. Estos irán anclados al tejado, hay que asegurarse bien que todos y 
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cada uno de los elementos que componen esta estructura fija quedan bien aderidos a la 
superficie en la que tienen que ir situados.  
 
En segundo lugar se procederá a la instalación de los paneles fotovoltaicos. Seguidamente 
se procederá al montage de las baterías (solo en caso de que la instalación lo requiera), una 
vez instaladas se incorpora el regulador a la instalación y seguidamente se realizará la 
instalación del inversor, estos se encontrán en un recinto con ventilación pero protegido de 
los agentes atmosféricos.  
 
A continuación se procede a la incorporación de las cajas donde se instalarán 
posteriormente las protecciones de la instalación. Por ultimo se cableará toda la 
instalación, usando el cable pertinente para cada parte.  
 
Una vez finalizado todo este procese se realizarán una serie de pruebas pertinentes para 
garantizar que la instalación no tiene ningun elemento defectuoso y funciona 
correctamente.  
 
Al finalizar el testeo de la instalación, el responsable de obra confirmará que todo esta en 
orden y firmará el parte de trabajo como que la instalación esta correctamente 
funcionando. 
 
OBRAS O INSTALACIONES NO ESPECIFICADAS 
 
Si en el transcurso del proyecto fuera necesario ejecutar alguna clase de obra o acción no 
especificada ni regulada en el presente Pliego de Condiciones, el Contratista queda oblifado 
a ejecuratla con arreglo a las intrucciones que reciba del Ingeniero Director quien, a su 
vez, cumplira la normativa vigente sobre el particular y se hará responsable de cualquier 




Con el transcurso del tiempo, posteriormente a su instalación y puesta en marcha, será 
necesario realizar esporádicamente un mantenimiento preventivo con el fin de garantizar 
el buen funcionamiento y calidad de servicio de la instalación. 
 
Anualmente, la empresa encargada del mantenimiento (normalmente será la misma que 
la instaladora) deberá realizar mediciones y verificacones para certificar que las 
caracterísitcas de los elementos se encuentran dentro de los margenes que nos garantiza 
el fabricante. En la actualidad, existe la posibilidad de añadir un controlador que mediante 
una aplicación en el movil o en internet y el uso de unos sensores, tanto el usuario de la 
instalación como la empresa de mantenimiento, pueda ver el estado de algunos de los 
componentes de la instalación y realizar antes del año el mantenimiento en caso de ser 
preciso. Para que la empresa pueda ver dichos datos el usuario tendrá que aprobar la 
cesión de dichos datos previamente.  
 
En caso de que algún componente no funcione dentro de los parámetros establecidos se 
reparará o en caso de no poder ser reparado se sustituirá de forma inmediata por el 
personal autorizado.  
 
 




Por último, pasados los 15 y 30 años de uso será recomendable realizar un mantenimiento 
especial, el cual consistirá en cambiar baterías, inversores y reguladores en caso de no 
haber sido cambiados durante dicho periodo. Las instalaciones fotovoltaicas tienen una 
vida útil de unos 42 años aproximadamente en condiciones normales, por ello, se deberá 
volver a realizar la instalación completa asi como realizar un nuevo estudio económico para 
poder seguir usando en la vivienda esta energía renovable. El estudio económico será 
obligatorio ya que tanto los precios, tanto de los materiales (los materiales pueden haber 
variado ya que un tipo de instalación que está en continuo estudio y desarrollo en la 




Previamente al inicio de la tramitación necesaria para realizar una instalación de 
autoconsumo conviene asegurarse de que la instalación es viable y no existe ningún 
impedimento legal para su ejecución en el emplazamiento elegido. Por ello, lo primero que 
se deberá hacer es consultar en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento al que 
pertenece el emplazamiento si existe alguna restricción o condición añadida para la 
ejecución de dicha instalación ( como por ejemplo una ordenanza solar municipal). 
 
Se debe garantizar la integridad de cada uno de los elementos que componen la instalación, 
tanto en el transporte, como durante la manipulación y montaje de cada uno de ellos. Por 
ello todos los materiales suministrados por probeedrores deberán cumplir todos los 
aspectros técnicos y físicos mencionados en este documento, asi como, la ley vigente.  
 





La empresa instaladora se compromete a cumplir con los plazos establecidos para el 
montaje de la instalación mientras las condiciones del contrato con el contratista se 
cumplan y no se modifiquen. Se mantendrá la garantia proporcionada por la empresa 
siempre y cuando las modificaciones que se realicen en la instalación original sea por 
personal autorizado y se cumpla el correcto mantenimiento de la instalación.  
 
Dicho proyecto será solvente siempre y cuando se sigan al pie de la letra las 
especificaciones regidas en el presente documento, asi como la correcta ejecución y 
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9. PLANO 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
